
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

EKOSİNERJİ

EKOSİNERJİ

EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

Akredite bir kuruluş mu vermiş :

Akreditasyon teyid yazısı :

KOMPANET MARKASI ( KESİCİ ) :

KOMPANET MARKASI ( YÜK AYIRICI+SİGORTA ) :

DEĞERLENDİRME :

BU TİP DENEY İNCELEMESİ EKOSİNERJİ MARKA FONKSİYONEL BİRİMLERDE KOMPANENTLERİN YÜK AYIRICI/AYIRICI - YÜK AYIRICI+SİGORTA - 

KESİCİ-TOPRAK BIÇAĞI  EKOSİNERJİ MARKA OLMASI  HALİNDE GEÇERLİDİR. BAŞKA KOMPANET KULLANILMASI HALİNDE AYRI BİR TİP DENEY 

İNCELEME TABLOSU OLMASI GEREKMEKTEDİR.ÜRÜNLERİN ALAN DÜZENLEYİCİLİ OLMASI GEREKMEKTEDİR.

Kapsamı Uygun mu : GEÇERLİ

ISO 9001 Kalite Sistem Belgesi

Veriliş Tarihi :

Geçerlilik Tarihi :

Kapsamı Uygun mu :

08.05.2018

Geçerliliği :

KOMPANET MARKASI ( YÜK AYIRICI/AYIRICI ) :

ISO 14001 Çevre Yönetim Sistem Belgesi

Veriliş Tarihi :

KOMPANET MARKASI ( TOPRAK BIÇAĞI ) :

Geçerlilik Tarihi :

Kapsamı Uygun mu :

İLGİLİ STANDART
TS EN 62271-200/IEC 62271-200, TS EN 62271-1/IEC 62271-1, TS EN 60265-1/IEC 60265-1, TS EN 62271-102/IEC-62271-102, TS EN 62271-105/IEC 62271-105, TS HD 

588.1 S1/ IEC 60060-1, TS EN 62271-100/IEC 62271-100

İLGİLİ ŞARTNAME TEDAŞ-MLZ/95-007.E

TSE Belgesi 

Veriliş Tarihi : 05.04.2018

Geçerlilik Tarihi : 31.12.2021

DEĞERLENDİRME :

07.05.2021

EVET

GEÇERLİ

10.07.2024

HAVA YALITIMLI METAL MAHFAZALI MODÜLER ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİP DENEY RAPORLARI ve YÖNETİM SİSTEM BELGELERİNE AİT ÖZET TABLO

MALZEME ADI HAVA YALITIMLI METAL MAHFAZALI YÜKSEK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KUMANDA DUZENLERI İLE İLGİLİ TİP DENEYLERİ 

ÜRETİCİNİN ADI

EVET

Akredite bir kuruluş mu vermiş :

Akreditasyon teyid yazısı :

Geçerliliği :

EKOS TEKNOLOJİ ve ELEKTRİK A.Ş.

08.05.2018

07.05.2021

EVET

EVET

GEÇERLİ

TEDAŞ 1/14



36kV 36kV 36kV 36kV

630A 200A 630A 630A

16kA 16kA 16kA 16kA

ŞEKİL 1 ŞEKİL 2 ŞEKİL 3 ŞEKİL 4

Rapor no 1705063 1708042 1708042 1705113-1

Deneyin Yapıldığı Yer HİLKAR HİLKAR HİLKAR HİLKAR

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 15-17-010 15-17-026 15-17-026 05-17-065

Yapılış Tarihi 16-22.05.2017 07-15.08.2017 07-15.08.2017 24-26.05.2017

Açıklama

Min. Çalışma basıncı Yük ayırıcı-1,36 bar Yük ayırıcı-1,36 bar Yük ayırıcı-1,35 bar /Kesici 3,45 bar

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 1705063 1708042 1708042 1705113-1

Deneyin Yapıldığı Yer HİLKAR HİLKAR HİLKAR HİLKAR

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 15-17-010 15-17-026 15-17-026 05-17-065

Yapılış Tarihi 16-22.05.2017 07-15.08.2017 07-15.08.2017 24-26.05.2017

Açıklama

Min. Çalışma basıncı Yük ayırıcı-1,36 bar Yük ayırıcı-1,36 bar Yük ayırıcı-1,35 bar /Kesici 3,45 bar

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 20055 20056 20055 20057

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL OSEL OSEL OSEL

Seri No 05-09-234 05-09-284 05-09-234 05-09-245

Yapılış Tarihi 07.07.2009 07.07.2009 07.07.2009 07.07.2009

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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Nominal Akım 

Kısa Devre Dayanım

ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİPİ

YÜK AYIRICILI GİRİŞ/ÇIKIŞ 

FONKSİYONEL BİRİMİ

YÜK AYIRICILI  + SİG.  BİLEŞİĞİ 

FONKSİYONEL BİRİMİ

GERİLİM TRAFOSU FONKSİYONEL 

BİRİMİ

Nominal Gerilim 

KESİCİLİ ÇIKIŞ FONKSİYONEL 

BİRİMİ

TEDAŞ 2/14

ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1 - LVT.12-0471-R.00 04-01-02 36kV 630A YARDIMCI DEVRELERDE DİELEKTRİK & IP & ŞEBEKE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1 - LVT.12-0471-R.00 04-01-02 36kV 630A YARDIMCI DEVRELERDE DİELEKTRİK & IP & ŞEBEKE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1 - LVT.12-0471-R.00 04-01-02 36kV 630A YARDIMCI DEVRELERDE DİELEKTRİK & IP & ŞEBEKE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1 - LVT.12-0471-R.00 04-01-02 36kV 630A YARDIMCI DEVRELERDE DİELEKTRİK & IP & ŞEBEKE DENEYİ.pdf


Rapor no 1804.15.07/00 1804.15.08/00 1804.15.07/00 1804.15.09/00

Deneyin Yapıldığı Yer TESTLAB TESTLAB TESTLAB TESTLAB

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 05-18-045 05-18-063 05-18-045 05-18-150

Yapılış Tarihi 11.06.2018 11.06.2018 11.06.2018 11.06.2018

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no LVT.D.16-0852-R.00-02/02 LVT.D.16-0852-R.00-01/01 LVT.D.16-0852-R.00-02/02 1708073

Deneyin Yapıldığı Yer LVT LVT LVT HİLKAR

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 05-16-081 05-16-082 05-16-081 05-17-071

Yapılış Tarihi 07.09.2016 07.09.2016 07.09.2016 10.08.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 10557 10557 10557 10557

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 05-09-248/05-09.249/238/239/05-08-552 05-09-248/05-09.249/238/239/05-08-552 05-09-248/05-09.249/238/239/05-08-552 05-09-248/05-09.249/238/239/05-08-552

Yapılış Tarihi 31.07.2009-01.08.2009 31.07.2009-01.08.2009 31.07.2009-01.08.2009 31.07.2009-01.08.2009

Açıklama

 DENEY KESİCİLİ+YÜKAYIRICILI+ 

YÜKAYIRICI SİGORTA BİRLEŞİĞİNİN 

ANA BARASINDA YAPILMASI 

NEDENİYLE EN AZ 2500 mm LİK 

ANAHTARLAMA VE KONTROL 

DÜZENLERİ KULLANILMASI 

DURUMUNDA GEÇERLİDİR.

 DENEY KESİCİLİ+YÜKAYIRICILI+ 

YÜKAYIRICI SİGORTA BİRLEŞİĞİNİN 

ANA BARASINDA YAPILMASI 

NEDENİYLE EN AZ 2500 mm LİK 

ANAHTARLAMA VE KONTROL 

DÜZENLERİ KULLANILMASI 

DURUMUNDA GEÇERLİDİR.

 DENEY KESİCİLİ+YÜKAYIRICILI+ 

YÜKAYIRICI SİGORTA BİRLEŞİĞİNİN 

ANA BARASINDA YAPILMASI 

NEDENİYLE EN AZ 2500 mm LİK 

ANAHTARLAMA VE KONTROL 

DÜZENLERİ KULLANILMASI 

DURUMUNDA GEÇERLİDİR.

 DENEY KESİCİLİ+YÜKAYIRICILI+ 

YÜKAYIRICI SİGORTA BİRLEŞİĞİNİN 

ANA BARASINDA YAPILMASI 

NEDENİYLE EN AZ 2500 mm LİK 

ANAHTARLAMA VE KONTROL 

DÜZENLERİ KULLANILMASI 

DURUMUNDA GEÇERLİDİR.

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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TEDAŞ 3/14

ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/2 - 01-04_36kV 630A HMH MEKANİK DARBE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/2 - 01-04_36kV 630A HMH MEKANİK DARBE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/2 - 01-04_36kV 630A HMH MEKANİK DARBE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/2 - 01-04_36kV 630A HMH MEKANİK DARBE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1 - LVT.12-0471-R.00 04-01-02 36kV 630A YARDIMCI DEVRELERDE DİELEKTRİK & IP & ŞEBEKE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1 - LVT.12-0471-R.00 04-01-02 36kV 630A YARDIMCI DEVRELERDE DİELEKTRİK & IP & ŞEBEKE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/18 - LVT.D.13-0610-R.00 KORUMA KODUNUN DOĞRULANMASI.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1 - LVT.12-0471-R.00 04-01-02 36kV 630A YARDIMCI DEVRELERDE DİELEKTRİK & IP & ŞEBEKE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/11 - 10532 İÇ ARK DENEYİ (HMH36-01).pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/11 - 10532 İÇ ARK DENEYİ (HMH36-01).pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/11 - 10532 İÇ ARK DENEYİ (HMH36-01).pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/11 - 10532 İÇ ARK DENEYİ (HMH36-01).pdf


Rapor no 10557 10557 10557 11603

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 05-09-248/05-09.249/238/239/05-08-552 05-09-248/05-09.249/238/239/05-08-552 05-09-248/05-09.249/238/239/05-08-552 05-12-221

Yapılış Tarihi 31.07.2009-01.08.2009 31.07.2009-01.08.2009 31.07.2009-01.08.2009 23.01.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 10539 1812.07.01/00 10539  1702.10.06/00

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET TESTLA ICMET TESLA

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL EKOSİNERJİ OSEL EKOSİNERJİ

Seri No 05-09-235 05-17-026 05-09-235  05-17-065

Yapılış Tarihi 15.07.2009 19.02.2019-20.02.2019 15.07.2009 13-15.06.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 10542 1709.02.02/00 1709.02.02/00 1709.02.02/00

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET TESLA TESLA TESLA

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 05-09-247 SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK

Yapılış Tarihi 16.07.2009 19.09.2017 19.09.2017 19.09.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

K
IS

A
 S

Ü
R

E
L

İ 
 D

A
Y

A
N

IM
 A

K
IM

I 
V

E
 T

E
P

E
 D

A
Y

A
N

IM
 A

K
IM

I 
D

E
N

E
Y

L
E

R
İ

A
n

a
 D

ev
re

d
ek

i 
d

en
ey

 (
Ü

ç 
F

a
zl

ı)

İÇ
 A

R
K

 D
E

N
E

Y
İ 

 (
İç

 a
rk

 s
ın

ıf
ı 

: 
IA

C
 -

 A
F

L
)

K
a

b
lo

 K
o

m
p

a
rt

m
a

n
ın

d
a

S
IC

A
K

L
IK

 A
R

T
IŞ

I 
V

E
 A

N
A

 

D
E

V
R

E
N

İN
 D

İR
E

N
C

İN
İN

 

Ö
L

Ç
Ü

L
M

E
S

İ 
D

E
N

E
Y

L
E

R
İ

TEDAŞ 4/14

ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/11 - 10532 İÇ ARK DENEYİ (HMH36-01).pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/11 - 10532 İÇ ARK DENEYİ (HMH36-01).pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/11 - 10532 İÇ ARK DENEYİ (HMH36-01).pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/13 - 10614 İÇ ARK DENEYİ (HMH36-04).pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/32 - LVT.D.13-0444-R.0.0- Sıcaklık Artış.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/32 - LVT.D.13-0444-R.0.0- Sıcaklık Artış.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/32 - LVT.D.13-0444-R.0.0- Sıcaklık Artış.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/15 - 10691 SICAKLIK ARTIŞ VE ANA DEVRE DİRENÇ ÖLÇÜM DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/25 -  LVT.D.15-0477-R.00-01.01 ANA DEVREDE KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/25 -  LVT.D.15-0477-R.00-01.01 ANA DEVREDE KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/25 -  LVT.D.15-0477-R.00-01.01 ANA DEVREDE KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/25 -  LVT.D.15-0477-R.00-01.01 ANA DEVREDE KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf


Rapor no 10542 1709.02.02/00 1709.02.02/00 1709.02.02/00

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET TESLA TESLA TESLA

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 05-09-247 SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK

Yapılış Tarihi 16.07.2009 19.09.2017 19.09.2017 19.09.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 10542 1709.02.02/00 1709.02.02/00 1709.02.02/00

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET TESLA TESLA TESLA

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 05-09-247 SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK

Yapılış Tarihi 16.07.2009 19.09.2017 19.09.2017 19.09.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 9323 9323

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL OSEL

Seri No LBR/003/2004 - LBR/004/2004 LBR/003/2004 - LBR/004/2004

Yapılış Tarihi 10-17.01.2004 10-17.01.2004

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 9323 9323

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL OSEL

Seri No LBR/003/2004 - LBR/004/2004 LBR/003/2004 - LBR/004/2004

Yapılış Tarihi 10-17.01.2004 10-17.01.2004

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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TEDAŞ 5/14

ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/25 -  LVT.D.15-0477-R.00-01.01 ANA DEVREDE KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/25 -  LVT.D.15-0477-R.00-01.01 ANA DEVREDE KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/25 -  LVT.D.15-0477-R.00-01.01 ANA DEVREDE KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/25 -  LVT.D.15-0477-R.00-01.01 ANA DEVREDE KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/25 -  LVT.D.15-0477-R.00-01.01 ANA DEVREDE KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/25 -  LVT.D.15-0477-R.00-01.01 ANA DEVREDE KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/25 -  LVT.D.15-0477-R.00-01.01 ANA DEVREDE KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/25 -  LVT.D.15-0477-R.00-01.01 ANA DEVREDE KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/20 - 9975 AÇAMA KAPAMA DENEYLERİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/20 - 9975 AÇAMA KAPAMA DENEYLERİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/20 - 9975 AÇAMA KAPAMA DENEYLERİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/20 - 9975 AÇAMA KAPAMA DENEYLERİ.pdf


Rapor no 9323 9323

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL OSEL

Seri No LBR/003/2004 - LBR/004/2004 LBR/003/2004 - LBR/004/2004

Yapılış Tarihi 10-17.01.2004 10-17.01.2004

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 9323 9323

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL OSEL

Seri No LBR/003/2004 - LBR/004/2004 LBR/003/2004 - LBR/004/2004

Yapılış Tarihi 10-17.01.2004 10-17.01.2004

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 9323 9323

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL OSEL

Seri No LBR/003/2004 - LBR/004/2004 LBR/003/2004 - LBR/004/2004

Yapılış Tarihi 10-17.01.2004 10-17.01.2004

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 11598 11598

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No
05-12-998 - 05-12-999

10-12-3623 - 10-12-3624

05-12-998 - 05-12-999

10-12-3623 - 10-12-3624

Yapılış Tarihi 17-18.01.2013 17-18.01.2013

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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TEDAŞ 6/14

ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/20 - 9975 AÇAMA KAPAMA DENEYLERİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/20 - 9975 AÇAMA KAPAMA DENEYLERİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/20 - 9975 AÇAMA KAPAMA DENEYLERİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/20 - 9975 AÇAMA KAPAMA DENEYLERİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/20 - 9975 AÇAMA KAPAMA DENEYLERİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/20 - 9975 AÇAMA KAPAMA DENEYLERİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/6 - 9981 KISA SÜRELİ TEPE DAYANIM AKIMI DENEYİ 16kA.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/6 - 9981 KISA SÜRELİ TEPE DAYANIM AKIMI DENEYİ 16kA.pdf


Rapor no 11598 11598

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No
05-12-998 - 05-12-999

10-12-3623 - 10-12-3624

05-12-998 - 05-12-999

10-12-3623 - 10-12-3624

Yapılış Tarihi 17-18.01.2013 17-18.01.2013

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 10554

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL

Seri No 05-08-442

Yapılış Tarihi 28.07.2009

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 10554

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL

Seri No 05-08-442

Yapılış Tarihi 28.07.2009

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 10554

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL

Seri No 05-08-442

Yapılış Tarihi 28.07.2009

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN

İlgili Standart

E
n

 B
ü

y
ü

k
 K

es
m

ed
e 

I2
t,

 K
a

p
a

m
a

 

v
e 

K
e
sm

e 
D

en
ey

le
ri

 

T
d

ıw
en

b
ü

y
ü

k

UYGULANMAZ

4
. 
  
K

A
P

A
M

A
 V

E
 K

E
S

M
E

 K
A

P
A

S
İT

E
L

E
R

İN
İN

 D
E

N
E

T
L

E
N

M
E

S
İ

Y
Ü

K
 A

Y
IR

IC
IS

I+
S

İG
O

R
T

A
 B

İL
E

Ş
İĞ

İ 
iç

in

B
ey

a
n

 K
ıs

a
 D

ev
re

 A
k

ım
ın

d
a

 

K
a

p
a

m
a

 v
e 

k
es

m
e 

D
en

ey
le

ri
 T

d
ıs

c

UYGULANMAZ

Y
Ü

K
 A

Y
IR

IC
IS

I 
İÇ

İN
 (

S
ın

ıf
: 

E
3

)

D
en

ey
-6

b
: 

T
o

p
ra

k
 a

rı
za

la
rı

n
d

a
, 
k

a
b

lo
 

v
e 

h
a

t 
şa

rj
 a

k
ım

ı 
“

K
a

p
a

m
a

-A
çm

a
”

 /
 

T
es

t 
D

u
ty

 –
 6

b
 (

T
D

ef
2

)

B
ey

a
n

 A
k

ta
rm

a
 A

k
ım

ın
d

a
 

K
es

m
e 

D
en

ey
le

ri
 T

D
ıa

k
ta

rm
a

 /
 

T
D

It
ra

n
sf

er

UYGULANMAZ

UYGULANMAZ UYGULANMAZ UYGULANMAZ

UYGULANMAZ

UYGULANMAZ

UYGULANMAZ UYGULANMAZ

UYGULANMAZ

TEDAŞ 7/14

ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/6 - 9981 KISA SÜRELİ TEPE DAYANIM AKIMI DENEYİ 16kA.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/6 - 9981 KISA SÜRELİ TEPE DAYANIM AKIMI DENEYİ 16kA.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/9 - 9978 KISA DEVRE AKIMINDA KESME DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/9 - 9978 KISA DEVRE AKIMINDA KESME DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/9 - 9978 KISA DEVRE AKIMINDA KESME DENEYİ.pdf


Rapor no 12530 

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET 

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ 

Seri No 11-17-0006  05-17-001

Yapılış Tarihi 30-31.01.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 12530

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ

Seri No 11-17-0006  05-17-001

Yapılış Tarihi 30-31.01.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 12530

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ

Seri No 11-17-0006  05-17-001

Yapılış Tarihi 30-31.01.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 12530

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ

Seri No 11-17-0006  05-17-001

Yapılış Tarihi 30-31.01.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN

İlgili Standart
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TEDAŞ 8/14

ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf


Rapor no 12530

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ

Seri No 11-17-0006  05-17-001

Yapılış Tarihi 30-31.01.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 12531

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ

Seri No 11-17-0007  05-17-001

Yapılış Tarihi 01-07.02.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 12531

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ

Seri No 11-17-0007  05-17-001

Yapılış Tarihi 01-07.02.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 12531

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ

Seri No 11-17-0007  05-17-001

Yapılış Tarihi 01-07.02.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN

İlgili Standart
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TEDAŞ 9/14

ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/21 - 10615 KAPASİTİF AKIM ANAHTARLAMA DENEYİ.pdf


Rapor no 10562 10561 10562 10560

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL OSEL OSEL OSEL

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK

Yapılış Tarihi 31.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 20.07.2009

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 10562 10561 10562 10560

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL OSEL OSEL OSEL

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK

Yapılış Tarihi 31.07.2009 31.07.2009 31.07.2009 20.07.2009

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 17-0186-R01-N01-01 17-0186-R01-N01-01 17-0186-R01-N01-01 17-0186-R01-N01-01

Deneyin Yapıldığı Yer LVT LVT LVT LVT

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 10.17.1566 10.17.1566 10.17.1566 10.17.1566 

Yapılış Tarihi 14.03.2018-16.03.2018 14.03.2018-16.03.2018 14.03.2018-16.03.2018 14.03.2018-16.03.2018

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 17-0186-R01-N01-01 17-0186-R01-N01-01 17-0186-R01-N01-01

Deneyin Yapıldığı Yer LVT LVT LVT

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 17-0186-R01-N01-01 17-0186-R01-N01-01 17-0186-R01-N01-01

Yapılış Tarihi 14.03.2018-16.03.2018 14.03.2018-16.03.2018 14.03.2018-16.03.2018

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no 17-0189-R01-N01-01

Deneyin Yapıldığı Yer LVT

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ

Seri No 05-17-026

Yapılış Tarihi 18.04.2018

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 18-0746-R01--N01-01

Deneyin Yapıldığı Yer LVT

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ

Seri No 05-18-063

Yapılış Tarihi 13.11.2018

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN

İlgili Standart

Rapor no LVT-KD-17-0189-R01-N01-02

Deneyin Yapıldığı Yer LVT

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ

Seri No 05-17-026

Yapılış Tarihi 18.04.2018

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN

İlgili Standart
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ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/35 - KD-17-0903-R00-N01-02 Sigortalar için mekanik çarpma testi.pdf


Rapor no 12533

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ

Seri No 11-17-0006

Yapılış Tarihi 07-10.02.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 18-0745-R01--N01-01

Deneyin Yapıldığı Yer LVT

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ

Seri No 05-18-150

Yapılış Tarihi 14.11.2018

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 11598 11598

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No
05-12-998 - 05-12-999

10-12-3623 - 10-12-3624

05-12-998 - 05-12-999

10-12-3623 - 10-12-3624

Yapılış Tarihi 17-18.01.2013 17-18.01.2013

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/30 - LVT.D.15-0478-R.02-03.06 MEKANİK ÇALIŞMA VE SIZDIRMAZLIK DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/6 - 9981 KISA SÜRELİ TEPE DAYANIM AKIMI DENEYİ 16kA.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/6 - 9981 KISA SÜRELİ TEPE DAYANIM AKIMI DENEYİ 16kA.pdf


Rapor no 10555

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL

Seri No 05-09-442

Yapılış Tarihi 29.07.2009

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 10551

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL

Seri No 05-09-250

Yapılış Tarihi 27.07.2009

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 0763 0763 0763 0763

Deneyin Yapıldığı Yer METALTEK TEKNOLOJİ METALTEK TEKNOLOJİ METALTEK TEKNOLOJİ METALTEK TEKNOLOJİ

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK

Yapılış Tarihi 09.06.2015 09.06.2015 09.06.2015 09.06.2015

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/7 - 10530 KISA SÜRELİ DAYANIM VE TEPE DAYANIM AKIMI DENEYİ (TOPRAKLAMA DEVRELERİ ).pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/39 - 12668 KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/8 - 10612 KISA SÜRELİ DAYANIM VE TEPE DAYANIM DENEYİ (TOPRAKLAMA DEVRELERİ).pdf


Rapor no 0763 0763 0763 0763

Deneyin Yapıldığı Yer METALTEK TEKNOLOJİ METALTEK TEKNOLOJİ METALTEK TEKNOLOJİ METALTEK TEKNOLOJİ

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK

Yapılış Tarihi 09.06.2015 09.06.2015 09.06.2015 09.06.2015

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

36kV 36kV 36kV 36kV

1250A 630A 1250A 630A

16kA 16kA 16kA 16kA

ŞEKİL 4 ŞEKİL 5 ŞEKİL 5 ŞEKİL 6

Rapor no 1802012-1 1705063 1802012-1 1705063

Deneyin Yapıldığı Yer HİLKAR HİLKAR HİLKAR HİLKAR

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 15-18-098 15-17-010 15-18-098 15-17-010

Yapılış Tarihi 05-07.02.2018 16-22.05.2017 05-07.02.2018 16-22.05.2017

Açıklama

Min. Çalışma basıncı Ayırcı - 1,46 bar /Kesici  3,45 bar Ayırcı - 1,46 bar /Kesici  3,45 bar

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 1802012-1 1705063 1802012-1 1705063

Deneyin Yapıldığı Yer HİLKAR HİLKAR HİLKAR HİLKAR

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 15-18-098 15-17-010 15-18-098 15-17-010

Yapılış Tarihi 05-07.02.2018 16-22.05.2017 05-07.02.2018 16-22.05.2017

Açıklama

Min. Çalışma basıncı Ayırcı - 1,46 bar /Kesici  3,45 bar Ayırcı - 1,46 bar /Kesici  3,45 bar

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Kısa Devre Dayanım

ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİPİ
KESİCİLİ ÇIKIŞ FONKSİYONEL BİRİMİ

BARA BAĞLAMA (KUPLAJ) 

FONKSİYONEL BİRİMİ

TİP TESTLER
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AYIRICILI GİRİŞ/ÇIKIŞ FONKSİYONEL 

BİRİMİ

KOMPANET MARKASI ( YÜK AYIRICI/AYIRICI ) :

KOMPANET MARKASI ( YÜK AYIRICI+SİGORTA )

KOMPANET MARKASI ( KESİCİ ) :

KOMPANET MARKASI ( TOPRAK BIÇAĞI ) :

DEĞERLENDİRME :

Nominal Gerilim 

DEĞERLENDİRME :

Nominal Akım 

BARA BAĞLAMA (KUPLAJ) 

FONKSİYONEL BİRİMİ

BU TİP DENEY İNCELEMESİ EKOSİNERJİ MARKA FONKSİYONEL BİRİMLERDE KOMPANENTLERİN YÜK AYIRICI/AYIRICI - YÜK 

AYIRICI+SİGORTA -  KESİCİ-TOPRAK BIÇAĞI  EKOSİNERJİ MARKA OLMASI  HALİNDE GEÇERLİDİR. BAŞKA KOMPANET KULLANILMASI 

HALİNDE AYRI BİR TİP DENEY İNCELEME TABLOSU OLMASI GEREKMEKTEDİR.ÜRÜNLERİN ALAN DÜZENLEYİCİLİ OLMASI GEREKMEKTEDİR.

01.04.2019

HAVA YALITIMLI METAL MAHFAZALI MODÜLER ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİP DENEY RAPORLARI ve YÖNETİM SİSTEM BELGELERİNE AİT ÖZET TABLO

MALZEME ADI HAVA YALITIMLI METAL MAHFAZALI YÜKSEK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KUMANDA DUZENLERI İLE İLGİLİ TİP DENEYLERİ 

ÜRETİCİNİN ADI

İLGİLİ STANDART
TS EN 62271-200/IEC 62271-200, TS EN 62271-1/IEC 62271-1, TS EN 60265-1/IEC 60265-1, TS EN 62271-102/IEC-62271-102, TS EN 62271-105/IEC 62271-105, TS 

HD 588.1 S1/ IEC 60060-1, TS EN 62271-100/IEC 62271-100

İLGİLİ ŞARTNAME  TEDAŞ-MLZ/95-007.E

EKOSİNERJİ ELEKTRİK SAN ve TİC. A.Ş.

TEDAŞ 1/11



Rapor no 20057 20057 20057 20055

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL OSEL OSEL OSEL

Seri No 05-09-245 05-09-245 05-09-245 05-09-234

Yapılış Tarihi 07.07.2009 07.07.2009 07.07.2009 07.07.2009

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 1804.15.09/00 1804.15.09/00 1804.15.09/00 1804.15.07/00

Deneyin Yapıldığı Yer TESTLA TESTLA TESTLA TESTLAB

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 05-18-150 05-18-150 05-18-150 05-18-045

Yapılış Tarihi 11.06.2018 11.06.2018 11.06.2018 11.06.2018

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 1708073 LVT.D.16-0852-R.00-02/02 LVT.D.16-0852-R.00-02/02 LVT.D.16-0852-R.00-02/02

Deneyin Yapıldığı Yer HİLKAR LVT LVT LVT

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 05-17-071 05-16-081 05-16-081 05-16-081

Yapılış Tarihi 10.08.2017 07.09.2016 07.09.2016 07.09.2016

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 10557 10557 10557 10557

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 05-09-248/05-09.249/238/239/05-08-552 05-09-248/05-09.249/238/239/05-08-552 05-09-248/05-09.249/238/239/05-08-552 05-09-248/05-09.249/238/239/05-08-552

Yapılış Tarihi 31.07.2009-01.08.2009 31.07.2009-01.08.2009 31.07.2009-01.08.2009 31.07.2009-01.08.2009

Açıklama

 DENEY KESİCİLİ+YÜKAYIRICILI+ 

YÜKAYIRICI SİGORTA BİRLEŞİĞİNİN 

ANA BARASINDA YAPILMASI 

NEDENİYLE EN AZ 2500 mm LİK 

ANAHTARLAMA VE KONTROL 

DÜZENLERİ KULLANILMASI 

DURUMUNDA GEÇERLİDİR.

 DENEY KESİCİLİ+YÜKAYIRICILI+ 

YÜKAYIRICI SİGORTA BİRLEŞİĞİNİN 

ANA BARASINDA YAPILMASI 

NEDENİYLE EN AZ 2500 mm LİK 

ANAHTARLAMA VE KONTROL 

DÜZENLERİ KULLANILMASI 

DURUMUNDA GEÇERLİDİR.

 DENEY KESİCİLİ+YÜKAYIRICILI+ 

YÜKAYIRICI SİGORTA BİRLEŞİĞİNİN 

ANA BARASINDA YAPILMASI 

NEDENİYLE EN AZ 2500 mm LİK 

ANAHTARLAMA VE KONTROL 

DÜZENLERİ KULLANILMASI 

DURUMUNDA GEÇERLİDİR.

 DENEY KESİCİLİ+YÜKAYIRICILI+ 

YÜKAYIRICI SİGORTA BİRLEŞİĞİNİN 

ANA BARASINDA YAPILMASI 

NEDENİYLE EN AZ 2500 mm LİK 

ANAHTARLAMA VE KONTROL 

DÜZENLERİ KULLANILMASI 

DURUMUNDA GEÇERLİDİR.

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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TEDAŞ 2/11

ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1 - LVT.12-0471-R.00 04-01-02 36kV 630A YARDIMCI DEVRELERDE DİELEKTRİK & IP & ŞEBEKE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1 - LVT.12-0471-R.00 04-01-02 36kV 630A YARDIMCI DEVRELERDE DİELEKTRİK & IP & ŞEBEKE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1 - LVT.12-0471-R.00 04-01-02 36kV 630A YARDIMCI DEVRELERDE DİELEKTRİK & IP & ŞEBEKE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1 - LVT.12-0471-R.00 04-01-02 36kV 630A YARDIMCI DEVRELERDE DİELEKTRİK & IP & ŞEBEKE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/2 - 01-04_36kV 630A HMH MEKANİK DARBE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/2 - 01-04_36kV 630A HMH MEKANİK DARBE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/2 - 01-04_36kV 630A HMH MEKANİK DARBE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/2 - 01-04_36kV 630A HMH MEKANİK DARBE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1 - LVT.12-0471-R.00 04-01-02 36kV 630A YARDIMCI DEVRELERDE DİELEKTRİK & IP & ŞEBEKE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1 - LVT.12-0471-R.00 04-01-02 36kV 630A YARDIMCI DEVRELERDE DİELEKTRİK & IP & ŞEBEKE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1 - LVT.12-0471-R.00 04-01-02 36kV 630A YARDIMCI DEVRELERDE DİELEKTRİK & IP & ŞEBEKE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1 - LVT.12-0471-R.00 04-01-02 36kV 630A YARDIMCI DEVRELERDE DİELEKTRİK & IP & ŞEBEKE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/11 - 10532 İÇ ARK DENEYİ (HMH36-01).pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/11 - 10532 İÇ ARK DENEYİ (HMH36-01).pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/11 - 10532 İÇ ARK DENEYİ (HMH36-01).pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/11 - 10532 İÇ ARK DENEYİ (HMH36-01).pdf


Rapor no 10557 10557 10557 11603

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 05-09-248/05-09.249/238/239/05-08-552 05-09-248/05-09.249/238/239/05-08-552 05-09-248/05-09.249/238/239/05-08-552 05-12-221

Yapılış Tarihi 31.07.2009-01.08.2009 31.07.2009-01.08.2009 31.07.2009-01.08.2009 23.01.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 1712.15.02 // 1709.02.01  1702.10.06/00 1712.15.02 // 1709.02.01 1709.02.02/00

Deneyin Yapıldığı Yer TESLA // TESLA TESLA TESLA // TESLA TESLA

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 05-18-099 // 11-17-052  05-17-065 05-18-099 // 11-17-052 SERİ NO YOK

Yapılış Tarihi 08.03.2018 // 19.09.2017 13-15.06.2017 08.03.2018 // 19.09.2017 19.09.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 1712.15.01 // 1805.13.01 1709.02.02/00 1712.15.01 // 1805.13.01 1709.02.02/00

Deneyin Yapıldığı Yer TESLA // TESLA TESLA TESLA // TESLA TESLA

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 05-18-099 // 11-18-102 SERİ NO YOK 05-18-099 // 11-18-102 SERİ NO YOK

Yapılış Tarihi 29.01.2018 // 08.06.2018 19.09.2017 29.01.2018 // 08.06.2018 19.09.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 1712.15.01/00 1709.02.02/00 1712.15.01/00 1709.02.02/00

Deneyin Yapıldığı Yer TESLA TESLA TESLA TESLA

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 05-18-099 SERİ NO YOK 05-18-099 SERİ NO YOK

Yapılış Tarihi 29.01.2018 19.09.2017 29.01.2018 19.09.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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TEDAŞ 3/11

ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/11 - 10532 İÇ ARK DENEYİ (HMH36-01).pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/11 - 10532 İÇ ARK DENEYİ (HMH36-01).pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/11 - 10532 İÇ ARK DENEYİ (HMH36-01).pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/13 - 10614 İÇ ARK DENEYİ (HMH36-04).pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1- LVT.11-0197-R.00 SICAKLIK ARTIŞ - ŞEBEKE  - IP .pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/15 - 10691 SICAKLIK ARTIŞ VE ANA DEVRE DİRENÇ ÖLÇÜM DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1- LVT.11-0197-R.00 SICAKLIK ARTIŞ - ŞEBEKE  - IP .pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/25 -  LVT.D.15-0477-R.00-01.01 ANA DEVREDE KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1- LVT.11-0197-R.00 SICAKLIK ARTIŞ - ŞEBEKE  - IP .pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/25 -  LVT.D.15-0477-R.00-01.01 ANA DEVREDE KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1- LVT.11-0197-R.00 SICAKLIK ARTIŞ - ŞEBEKE  - IP .pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/25 -  LVT.D.15-0477-R.00-01.01 ANA DEVREDE KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1- LVT.11-0197-R.00 SICAKLIK ARTIŞ - ŞEBEKE  - IP .pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/25 -  LVT.D.15-0477-R.00-01.01 ANA DEVREDE KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1- LVT.11-0197-R.00 SICAKLIK ARTIŞ - ŞEBEKE  - IP .pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/25 -  LVT.D.15-0477-R.00-01.01 ANA DEVREDE KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf


Rapor no 1712.15.01/00 1709.02.02/00 1712.15.01/00 1709.02.02/00

Deneyin Yapıldığı Yer TESLA TESLA TESLA TESLA

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 05-18-099 SERİ NO YOK 05-18-099 SERİ NO YOK

Yapılış Tarihi 29.01.2018 19.09.2017 29.01.2018 19.09.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart

Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart

Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart
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TEDAŞ 4/11

ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1- LVT.11-0197-R.00 SICAKLIK ARTIŞ - ŞEBEKE  - IP .pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/25 -  LVT.D.15-0477-R.00-01.01 ANA DEVREDE KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1- LVT.11-0197-R.00 SICAKLIK ARTIŞ - ŞEBEKE  - IP .pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/25 -  LVT.D.15-0477-R.00-01.01 ANA DEVREDE KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf


Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart

Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart

Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart

Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart
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TEDAŞ 5/11



Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart

Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart

Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart

Rapor no 12530 12530 12530 

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET 

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ 

Seri No 11-17-0006  05-17-001 11-17-0006  05-17-001 11-17-0006  05-17-001

Yapılış Tarihi 30-31.01.2017 30-31.01.2017 30-31.01.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

UYGULANMAZ UYGULANMAZ
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TEDAŞ 6/11

ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf


Rapor no 12530 12530 12530

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 11-17-0006  05-17-001 11-17-0006  05-17-001 11-17-0006  05-17-001

Yapılış Tarihi 30-31.01.2017 30-31.01.2017 30-31.01.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 12530 12530 12530

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 11-17-0006  05-17-001 11-17-0006  05-17-001 11-17-0006  05-17-001

Yapılış Tarihi 30-31.01.2017 30-31.01.2017 30-31.01.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 12640 12530 12640

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 11-17-051  05-17-079 11-17-0006  05-17-001 11-17-051  05-17-079

Yapılış Tarihi 30-31.01.2017 30-31.01.2017 30-31.01.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 12640 12530 12640

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 11-17-051  05-17-079 11-17-0006  05-17-001 11-17-051  05-17-079

Yapılış Tarihi 30-31.01.2017 30-31.01.2017 30-31.01.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

UYGULANMAZ
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TEDAŞ 7/11

ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf


Rapor no 12531 12531 12531

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 11-17-0007  05-17-001 11-17-0007  05-17-001 11-17-0007  05-17-001

Yapılış Tarihi 01-07.02.2017 01-07.02.2017 01-07.02.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 12531 12531 12531

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 11-17-0007  05-17-001 11-17-0007  05-17-001 11-17-0007  05-17-001

Yapılış Tarihi 01-07.02.2017 01-07.02.2017 01-07.02.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 12531 12531 12531

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 11-17-0007  05-17-001 11-17-0007  05-17-001 11-17-0007  05-17-001

Yapılış Tarihi 01-07.02.2017 01-07.02.2017 01-07.02.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 10560 10562 10560 10562

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL OSEL OSEL OSEL

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK

Yapılış Tarihi 20.07.2009 31.07.2009 20.07.2009 31.07.2009

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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TEDAŞ 8/11

ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/10 - 10613 KAPAMA VE KESME KAPASİTESİNİN DENETLENMESİ DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/21 - 10615 KAPASİTİF AKIM ANAHTARLAMA DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/21 - 10615 KAPASİTİF AKIM ANAHTARLAMA DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/21 - 10615 KAPASİTİF AKIM ANAHTARLAMA DENEYİ.pdf
../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/SORJ3HP9/ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/36 - 17-0902-R00-N01-01 Giriş hücresi mekanik çalışma ve kısa süreli dayanım testi.pdf
../AppData/Local/Microsoft/Windows/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/AppData/Local/Microsoft/Windows/Temporary Internet Files/Content.Outlook/SORJ3HP9/ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/36 - 17-0902-R00-N01-01 Giriş hücresi mekanik çalışma ve kısa süreli dayanım testi.pdf


Rapor no 10560 10562 10560 10562

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL OSEL OSEL OSEL

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK

Yapılış Tarihi 20.07.2009 31.07.2009 20.07.2009 31.07.2009

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 17-0186-R01-N01-01 17-0186-R01-N01-01 17-0186-R01-N01-01

Deneyin Yapıldığı Yer LVT LVT LVT

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 17-0186-R01-N01-01 17-0186-R01-N01-01 17-0186-R01-N01-01

Yapılış Tarihi 14.03.2018-16.03.2018 14.03.2018-16.03.2018 14.03.2018-16.03.2018

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 17-0186-R01-N01-01 17-0186-R01-N01-01

Deneyin Yapıldığı Yer LVT LVT

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 17-0186-R01-N01-01 17-0186-R01-N01-01

Yapılış Tarihi 14.03.2018-16.03.2018 14.03.2018-16.03.2018

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart
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Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer
Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart

Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

Rapor no 12533

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET
Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ

Seri No 11-17-0006

Yapılış Tarihi 07-10.02.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 18-0745-R01--N01-01 18-0745-R01--N01-01 18-0745-R01--N01-01

Deneyin Yapıldığı Yer LVT LVT LVT

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 05-18-150 05-18-150 05-18-150

Yapılış Tarihi 14.11.2018 14.11.2018 14.11.2018

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN

Rapor no 11598 11598 11598

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No
05-12-998 - 05-12-999

10-12-3623 - 10-12-3624

05-12-998 - 05-12-999

10-12-3623 - 10-12-3624

05-12-998 - 05-12-999

10-12-3623 - 10-12-3624

Yapılış Tarihi 17-18.01.2013 17-18.01.2013 17-18.01.2013

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart

Rapor no 10551 10551 10551

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL OSEL OSEL

Seri No 05-09-250 05-09-250 05-09-250

Yapılış Tarihi 27.07.2009 27.07.2009 27.07.2009

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 0763 0763 0763 0763

Deneyin Yapıldığı Yer METALTEK TEKNOLOJİ METALTEK TEKNOLOJİ METALTEK TEKNOLOJİ METALTEK TEKNOLOJİ

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK

Yapılış Tarihi 09.06.2015 09.06.2015 09.06.2015 09.06.2015

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 0763 0763 0763 0763

Deneyin Yapıldığı Yer METALTEK TEKNOLOJİ METALTEK TEKNOLOJİ METALTEK TEKNOLOJİ METALTEK TEKNOLOJİ

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK

Yapılış Tarihi 09.06.2015 09.06.2015 09.06.2015 09.06.2015

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/8 - 10612 KISA SÜRELİ DAYANIM VE TEPE DAYANIM DENEYİ (TOPRAKLAMA DEVRELERİ).pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/8 - 10612 KISA SÜRELİ DAYANIM VE TEPE DAYANIM DENEYİ (TOPRAKLAMA DEVRELERİ).pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/8 - 10612 KISA SÜRELİ DAYANIM VE TEPE DAYANIM DENEYİ (TOPRAKLAMA DEVRELERİ).pdf


EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

36kV 36kV 36kV 36kV 36kV

1250A 630A 1250A 630A 630A

16kA 16kA 16kA 16kA 16kA

ŞEKİL 6 ŞEKİL 7 ŞEKİL 7 ŞEKİL 8 ŞEKİL 9

Rapor no 1802012-1 1705063 1705063 170508-1 1705063

Deneyin Yapıldığı Yer HİLKAR HİLKAR HİLKAR HİLKAR HİLKAR

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 15-18-098 15-17-010 15-17-010 05-17-049 15-17-010

Yapılış Tarihi 05-07.02.2018 16-22.05.2017 16-22.05.2017 15.05.2017 16-22.05.2017

Açıklama

Min. Çalışma basıncı Ayırcı - 1,46 bar /Kesici  3,45 bar Ayırcı - 1,46 bar

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 1802012-1 1705063 1705063 170508-1 1705063

Deneyin Yapıldığı Yer HİLKAR HİLKAR HİLKAR HİLKAR HİLKAR

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 15-18-098 15-17-010 15-17-010 05-17-049 15-17-010

Yapılış Tarihi 05-07.02.2018 16-22.05.2017 16-22.05.2017 15.05.2017 16-22.05.2017

Açıklama

Min. Çalışma basıncı Ayırcı - 1,46 bar /Kesici  3,45 bar Ayırcı - 1,46 bar

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

KOMPANET MARKASI ( YÜK AYIRICI/AYIRICI ) :

KOMPANET MARKASI ( YÜK AYIRICI+SİGORTA )

KOMPANET MARKASI ( KESİCİ ) :

KOMPANET MARKASI ( TOPRAK BIÇAĞI ) :

DEĞERLENDİRME :

BU TİP DENEY İNCELEMESİ EKOSİNERJİ MARKA FONKSİYONEL BİRİMLERDE KOMPANENTLERİN  YÜK AYIRICI/AYIRICI - YÜK AYIRICI+SİGORTA -  KESİCİ-TOPRAK BIÇAĞI  EKOSİNERJİ 

MARKA OLMASI  HALİNDE GEÇERLİDİR. BAŞKA KOMPANET KULLANILMASI HALİNDE AYRI BİR TİP DENEY İNCELEME TABLOSU OLMASI GEREKMEKTEDİR.ÜRÜNLERİN ALAN 

DÜZENLEYİCİLİ OLMASI GEREKMEKTEDİR.

KABLO BAĞLANTI FONKSİYONEL 

BİRİMİ

KABLO BAĞLANTI FONKSİYONEL 

BİRİMİ

DEĞERLENDİRME :

Nominal Gerilim 

Nominal Akım 

Kısa Devre Dayanım

ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİPİ

AYIRICILI GİRİŞ/ÇIKIŞ 

FONKSİYONEL BİRİMİ

AKIM VE GERİLİM ÖLÇÜ 

FONKSİYONEL BİRİMİ

TİP TESTLER
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YÜK AYIRICILI BARA BÖLME 

FONKSİYONEL BİRİMİ

 HAVA YALITIMLI METAL MAHFAZALI YÜKSEK GERİLİM ANAHTARLAMA VE KUMANDA DUZENLERI İLE İLGİLİ TİP DENEYLERİ 

EKOSİNERJİ ELEKTRİK SAN ve TİC. A.Ş.

TS EN 62271-200/IEC 62271-200, TS EN 62271-1/IEC 62271-1, TS EN 60265-1/IEC 60265-1, TS EN 62271-102/IEC-62271-102, TS EN 62271-105/IEC 62271-105, TS HD 588.1 S1/ IEC 60060-1, TS EN 62271-100/IEC 

62271-100

 TEDAŞ-MLZ/95-007.E

01.04.2019

HAVA YALITIMLI METAL MAHFAZALI MODÜLER ANAHTARLAMA VE KONTROL DÜZENLERİ TİP DENEY RAPORLARI ve YÖNETİM SİSTEM BELGELERİNE AİT ÖZET TABLO

MALZEME ADI 

ÜRETİCİNİN ADI

İLGİLİ STANDART

İLGİLİ ŞARTNAME

TEDAŞ 1/11



Rapor no 20055 20055 20055 20055 20055

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL OSEL OSEL OSEL OSEL

Seri No 05-09-234 05-09-234 05-09-234 05-09-234 05-09-234

Yapılış Tarihi 07.07.2009 07.07.2009 07.07.2009 07.07.2009 07.07.2009

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 1804.15.07/00 1804.15.07/00 1804.15.07/00 1804.15.09/00 1804.15.07/00

Deneyin Yapıldığı Yer TESTLAB TESTLAB TESTLAB TESTLAB TESTLAB

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 05-18-045 05-18-045 05-18-045 05-18-150 05-18-045

Yapılış Tarihi 11.06.2018 11.06.2018 11.06.2018 11.06.2018 11.06.2018

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no LVT.D.16-0852-R.00-02/02 LVT.D.16-0852-R.00-02/02 LVT.D.16-0852-R.00-02/02 LVT.D.16-0852-R.00-02/02 LVT.D.16-0852-R.00-02/02

Deneyin Yapıldığı Yer LVT LVT LVT LVT LVT

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 05-16-081 05-16-081 05-16-081 05-16-081 05-16-081

Yapılış Tarihi 07.09.2016 07.09.2016 07.09.2016 07.09.2016 07.09.2016

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 10557 10557 10557 10557 10557

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 05-09-248/05-09.249/238/239/05-08-552 05-09-248/05-09.249/238/239/05-08-552 05-09-248/05-09.249/238/239/05-08-552 05-09-248/05-09.249/238/239/05-08-552 05-09-248/05-09.249/238/239/05-08-552

Yapılış Tarihi 31.07.2009-01.08.2009 31.07.2009-01.08.2009 31.07.2009-01.08.2009 31.07.2009-01.08.2009 31.07.2009-01.08.2009

Açıklama

KESİCİLİ+YÜKAYIRICILI+ 

YÜKAYIRICI SİGORTA BİRLEŞİĞİNİN 

ANA BARASINDA YAPILMASI 

NEDENİYLE EN AZ 2500 mm LİK 

ANAHTARLAMA VE KONTROL 

DÜZENLERİNDE GEÇERLİDİR.

KESİCİLİ+YÜKAYIRICILI+ YÜKAYIRICI 

SİGORTA BİRLEŞİĞİNİN ANA 

BARASINDA YAPILMASI NEDENİYLE 

EN AZ 2500 mm LİK ANAHTARLAMA VE 

KONTROL DÜZENLERİNDE 

GEÇERLİDİR.

KESİCİLİ+YÜKAYIRICILI+ YÜKAYIRICI 

SİGORTA BİRLEŞİĞİNİN ANA 

BARASINDA YAPILMASI NEDENİYLE 

EN AZ 2500 mm LİK ANAHTARLAMA 

VE KONTROL DÜZENLERİNDE 

GEÇERLİDİR.

KESİCİLİ+YÜKAYIRICILI+ YÜKAYIRICI 

SİGORTA BİRLEŞİĞİNİN ANA 

BARASINDA YAPILMASI NEDENİYLE EN 

AZ 2500 mm LİK ANAHTARLAMA VE 

KONTROL DÜZENLERİNDE GEÇERLİDİR.

KESİCİLİ+YÜKAYIRICILI+ YÜKAYIRICI 

SİGORTA BİRLEŞİĞİNİN ANA 

BARASINDA YAPILMASI NEDENİYLE 

EN AZ 2500 mm LİK ANAHTARLAMA VE 

KONTROL DÜZENLERİNDE 

GEÇERLİDİR.

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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TEDAŞ 2/11

ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1 - LVT.12-0471-R.00 04-01-02 36kV 630A YARDIMCI DEVRELERDE DİELEKTRİK & IP & ŞEBEKE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1 - LVT.12-0471-R.00 04-01-02 36kV 630A YARDIMCI DEVRELERDE DİELEKTRİK & IP & ŞEBEKE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1 - LVT.12-0471-R.00 04-01-02 36kV 630A YARDIMCI DEVRELERDE DİELEKTRİK & IP & ŞEBEKE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1 - LVT.12-0471-R.00 04-01-02 36kV 630A YARDIMCI DEVRELERDE DİELEKTRİK & IP & ŞEBEKE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1 - LVT.12-0471-R.00 04-01-02 36kV 630A YARDIMCI DEVRELERDE DİELEKTRİK & IP & ŞEBEKE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/2 - 01-04_36kV 630A HMH MEKANİK DARBE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/2 - 01-04_36kV 630A HMH MEKANİK DARBE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/2 - 01-04_36kV 630A HMH MEKANİK DARBE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/2 - 01-04_36kV 630A HMH MEKANİK DARBE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/2 - 01-04_36kV 630A HMH MEKANİK DARBE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1 - LVT.12-0471-R.00 04-01-02 36kV 630A YARDIMCI DEVRELERDE DİELEKTRİK & IP & ŞEBEKE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1 - LVT.12-0471-R.00 04-01-02 36kV 630A YARDIMCI DEVRELERDE DİELEKTRİK & IP & ŞEBEKE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1 - LVT.12-0471-R.00 04-01-02 36kV 630A YARDIMCI DEVRELERDE DİELEKTRİK & IP & ŞEBEKE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1 - LVT.12-0471-R.00 04-01-02 36kV 630A YARDIMCI DEVRELERDE DİELEKTRİK & IP & ŞEBEKE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1 - LVT.12-0471-R.00 04-01-02 36kV 630A YARDIMCI DEVRELERDE DİELEKTRİK & IP & ŞEBEKE DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/11 - 10532 İÇ ARK DENEYİ (HMH36-01).pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/11 - 10532 İÇ ARK DENEYİ (HMH36-01).pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/11 - 10532 İÇ ARK DENEYİ (HMH36-01).pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/11 - 10532 İÇ ARK DENEYİ (HMH36-01).pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/11 - 10532 İÇ ARK DENEYİ (HMH36-01).pdf


Rapor no 10557 10557 10557 11603 11603

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 05-09-248/05-09.249/238/239/05-08-552 05-09-248/05-09.249/238/239/05-08-552 05-09-248/05-09.249/238/239/05-08-552 05-12-221 05-12-221

Yapılış Tarihi 31.07.2009-01.08.2009 31.07.2009-01.08.2009 31.07.2009-01.08.2009 23.01.2017 23.01.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart IEC 62271-200 IEC 62271-200

Rapor no 1712.15.02 10539 1712.15.02/00 1702.10.06/00 1702.10.06/00

Deneyin Yapıldığı Yer TESLA ICMET TESLA TESLA TESLA

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ OSEL EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 05-18-099 05-09-235 05-18-128 05-17-049 05-17-049

Yapılış Tarihi 08.03.2018 15.07.2009 08.03.2018 13-15.06.2017 13-15.06.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 1712.15.01 1709.02.02/00 1712.15.01 1709.02.02/00 1709.02.02/00

Deneyin Yapıldığı Yer TESLA TESLA TESLA TESLA TESLA

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 05-18-099 SERİ NO YOK 05-18-128 SERİ NO YOK SERİ NO YOK

Yapılış Tarihi 29.01.2018 19.09.2017 29.01.2018 19.09.2017 19.09.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 1712.15.01 1709.02.02/00 1709.02.02/00

Deneyin Yapıldığı Yer TESLA TESLA TESLA

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 05-18-099 SERİ NO YOK SERİ NO YOK

Yapılış Tarihi 29.01.2018 19.09.2017 19.09.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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TEDAŞ 3/11

ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/11 - 10532 İÇ ARK DENEYİ (HMH36-01).pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/11 - 10532 İÇ ARK DENEYİ (HMH36-01).pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/11 - 10532 İÇ ARK DENEYİ (HMH36-01).pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/13 - 10614 İÇ ARK DENEYİ (HMH36-04).pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/13 - 10614 İÇ ARK DENEYİ (HMH36-04).pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1- LVT.11-0197-R.00 SICAKLIK ARTIŞ - ŞEBEKE  - IP .pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/32 - LVT.D.13-0444-R.0.0- Sıcaklık Artış.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/5 -  LVT.D.15-0478-R.02-01.01 SICAKLIK ARTIŞ VE ANA DEVRE DİRENCİNİN ÖLÇÜLMESİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/32 - LVT.D.13-0444-R.0.0- Sıcaklık Artış.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/32 - LVT.D.13-0444-R.0.0- Sıcaklık Artış.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1- LVT.11-0197-R.00 SICAKLIK ARTIŞ - ŞEBEKE  - IP .pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/25 -  LVT.D.15-0477-R.00-01.01 ANA DEVREDE KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1- LVT.11-0197-R.00 SICAKLIK ARTIŞ - ŞEBEKE  - IP .pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/25 -  LVT.D.15-0477-R.00-01.01 ANA DEVREDE KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/25 -  LVT.D.15-0477-R.00-01.01 ANA DEVREDE KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1- LVT.11-0197-R.00 SICAKLIK ARTIŞ - ŞEBEKE  - IP .pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/25 -  LVT.D.15-0477-R.00-01.01 ANA DEVREDE KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/25 -  LVT.D.15-0477-R.00-01.01 ANA DEVREDE KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf


Rapor no 1712.15.01 1709.02.02/00 1712.15.01 1709.02.02/00 1709.02.02/00

Deneyin Yapıldığı Yer TESLA TESLA TESLA TESLA TESLA

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 05-18-099 SERİ NO YOK 05-18-128 SERİ NO YOK SERİ NO YOK

Yapılış Tarihi 29.01.2018 19.09.2017 29.01.2018 19.09.2017 19.09.2017

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 9323 9323

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL OSEL

Seri No LBR/003/2004 - LBR/004/2004 LBR/003/2004 - LBR/004/2004

Yapılış Tarihi 10-17.01.2004 10-17.01.2004

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 9323 9323

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL OSEL

Seri No LBR/003/2004 - LBR/004/2004 LBR/003/2004 - LBR/004/2004

Yapılış Tarihi 10-17.01.2004 10-17.01.2004

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 9323 9323

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL OSEL

Seri No LBR/003/2004 - LBR/004/2004 LBR/003/2004 - LBR/004/2004

Yapılış Tarihi 10-17.01.2004 10-17.01.2004

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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TEDAŞ 4/11

ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1- LVT.11-0197-R.00 SICAKLIK ARTIŞ - ŞEBEKE  - IP .pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/25 -  LVT.D.15-0477-R.00-01.01 ANA DEVREDE KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/1- LVT.11-0197-R.00 SICAKLIK ARTIŞ - ŞEBEKE  - IP .pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/25 -  LVT.D.15-0477-R.00-01.01 ANA DEVREDE KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/25 -  LVT.D.15-0477-R.00-01.01 ANA DEVREDE KISA DEVRE DAYANIM DENEYİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/20 - 9975 AÇAMA KAPAMA DENEYLERİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/20 - 9975 AÇAMA KAPAMA DENEYLERİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/20 - 9975 AÇAMA KAPAMA DENEYLERİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/20 - 9975 AÇAMA KAPAMA DENEYLERİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/20 - 9975 AÇAMA KAPAMA DENEYLERİ.pdf
ULUSOY ELEKTRİK TİP DENEY RAPORLARI/1 - 36kV 630A HMH/20 - 9975 AÇAMA KAPAMA DENEYLERİ.pdf


Rapor no 9323 9323

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL OSEL

Seri No LBR/003/2004 - LBR/004/2004 LBR/003/2004 - LBR/004/2004

Yapılış Tarihi 10-17.01.2004 10-17.01.2004

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 9323 9323

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL OSEL

Seri No LBR/003/2004 - LBR/004/2004 LBR/003/2004 - LBR/004/2004

Yapılış Tarihi 10-17.01.2004 10-17.01.2004

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 11598 11598

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No
05-12-998 - 05-12-999

10-12-3623 - 10-12-3624

05-12-998 - 05-12-999

10-12-3623 - 10-12-3624

Yapılış Tarihi 17-18.01.2013 17-18.01.2013

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 11598 11598

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No
05-12-998 - 05-12-999

10-12-3623 - 10-12-3624

05-12-998 - 05-12-999

10-12-3623 - 10-12-3624

Yapılış Tarihi 17-18.01.2013 17-18.01.2013

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart

Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart

Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart

Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart
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Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart

Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart

Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart

Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart
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Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart

Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart

Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart

Rapor no 10562 10562 10562

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL OSEL OSEL

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK

Yapılış Tarihi 31.07.2009 31.07.2009 31.07.2009

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 10562 10562 10562

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
OSEL OSEL OSEL

Seri No SERİ NO YOK SERİ NO YOK SERİ NO YOK

Yapılış Tarihi 31.07.2009 31.07.2009 31.07.2009

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no 17-0186-R01-N01-01 17-0186-R01-N01-01 17-0186-R01-N01-01

Deneyin Yapıldığı Yer LVT LVT LVT

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 10.17.1566 10.17.1566 10.17.1566 

Yapılış Tarihi 14.03.2018-16.03.2018 14.03.2018-16.03.2018 14.03.2018-16.03.2018

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 17-0186-R01-N01-01 17-0186-R01-N01-01 17-0186-R01-N01-01

Deneyin Yapıldığı Yer LVT LVT LVT

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No 10.17.1566 10.17.1566 10.17.1566 

Yapılış Tarihi 14.03.2018-16.03.2018 14.03.2018-16.03.2018 14.03.2018-16.03.2018

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart

Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart

Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart
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Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart

Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı

Seri No

Yapılış Tarihi

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil

İlgili Standart

Rapor no 18-0745-R01--N01-01

Deneyin Yapıldığı Yer LVT

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ

Seri No 05-18-150

Yapılış Tarihi 14.11.2018

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN

İlgili Standart

Rapor no 11598 11598 11598

Deneyin Yapıldığı Yer ICMET ICMET ICMET

Rapordaki İmalatçı Firma 

Adı
EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ EKOSİNERJİ

Seri No
05-12-998 - 05-12-999

10-12-3623 - 10-12-3624

05-12-998 - 05-12-999

10-12-3623 - 10-12-3624

05-12-998 - 05-12-999

10-12-3623 - 10-12-3624

Yapılış Tarihi 17-18.01.2013 17-18.01.2013 17-18.01.2013

Açıklama

Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
UYGUN UYGUN UYGUN

İlgili Standart
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Rapor no

Deneyin Yapıldığı Yer

Rapordaki İmalatçı Firma 
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Yapılış Tarihi
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Rapor Uygun / Rapor 

Uygun Değil
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